REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, QUE DEBE ADJUNTAR EL PROVEEDOR
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18, REQUISITOS DE CALIFICACION (OPCIONAL)

18,1, Requerimiento del proveedor y de su personal

18.1.1. Requisitos del Proveedor
El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20,000
(Veinte Mil con 00/100 Soles) por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria. Se considera servicios iguales o similares a los siguientes: Recarga
de extintores y mantenimiento de extintores,

Antes del inicio del servicio, el proveedor debera presentar copia del registro de
capacitacién por un tiempo minimo de una (01) hora, en seguridad firmada por sus
trabajadores que realizaran el monitoreo en los siguientes temas.

Sistemas de Gestion de Seguridad,

Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento D.S, 005~
2012-TR.

IPERC - Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos de la actividad a
realizar.

PETS - Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de la actividad a realizar
(recarga de extintores),

Primeros Auxilios,

Uso adecuado de los Equipos de Proteccién Personal.

Plan de contingencias,

El proveedor debera presentar los siguientes documentos que van vinculados al trabajo
a realizar,

IPERC - Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos de la actividad a
realizar por puesto de trabajo (recarga de extintores).

PETS - Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de la actividad a realizar
(recarga de extintores),

Hoja de datos de seguridad de| producto (MSDS) esto de| agente extintor a usar,

Asi mismo, el proveedor debera presentar copia del registro de Entrega de Equipos de
Proteccién de su Personal los cuales son

Zapatos de seguridad dieléctricos.

Mameluco o ropa de trabajo.

Casco dieléctrico.

Protecci6n auditiva (orejeras o tapones auditivos)
Guantes especificos para el trabajo.

Lentes de seguridad.

Blogueador solar +50FPS




image2.png
El proveedor debera presentar el certificado de aptitud del Examen Médico Ocupacional
de su personal que realizara e servicio con antigliedad no mayor a 01 afio, e| EMO sera
realizado por un Centro Médico Ocupacional autorizado por la DIGESA.
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18.1.2, Perfil del Personal

La experiencia de los profesionales o técnicos se acreditara con copia simple de

certificado de trabajo, de los cursos llevados con maximo de 90 horas y su titulo

profesional.

- Debe contar con capacitacion certificada en mantenimiento y recarga de extintores
conforme a la Norma Técnica Peruana NTP 350,043:2015 (o vigente)

- Experiencia minima de 2 afios en la ejecucion de servicios de mantenimiento,
recarga y pruebas hidrostaticas de extintores de diferentes tipos (CO,, PQS, agua)

- Conocimiento y aplicacion de la NTP 350.046 (Prueba hidrostatica de cilindros) y
NTP 350061 (Requisitos de gabinetes contra incendio).

La experiencia del personal de apoyo se acreditara con copia simple de certificado de
trabajo, de los cursos llevados en mantenimiento y recarga de extintores con un maximo
de 90 horas.

18.2. Capacidad legal
18.2.1. Habilitacion
No aplica




