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Perfil del Personal

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 30
000 (Treinta mil con 00/100 soles) por el desarrollo de servicios de pruebas
eléctricas de Generadores Sincronos o similares alobjeto de Ia convocatoria,
durante un periodo de cuatro (04) afios anterior a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
v Senvicio de mantenimiento de generadores sincronos, pruebas eléctricas en
transformadores, auto transformadores de potencia.

Perfil del Personal

01 profesional de la Especialidad de Electronica, Electricidad, Mecanica —
Eléctrica, Mecanica, Industrial

Experiencia de minima de seis (06) meses, en haber realizado mantenimiento
yio_ pruebas de generadores sincronos, diagnosticos y/o instalacion o
mantenimiento de generadores de potencia, transformadores,  auto
transformadores de pofencia.

La experiencia del personal propuesto se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de coniratos y su respectiva conformidad
o (i constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal propuesto.




