ADJUNTAR COPIAS DIGITALES DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN SOLICITADOS EN EL TDR




[image: ]
image1.png
13. REQUISITOS DE CALIFICACION (OPCIONAL)
19.1 Requisitos del proveedor

- No estar impedido e contratar con el Estado.

- Contar con RUC vigente.

- Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —RNP (servicios).

- Acreditar experiencia en ejecucion de servicios de pruebas de fuga, medicion de
espesores por ultrasonido y ensayos no destructivos (liquidos penetrantes) en
recipientes a presion o tanques metalicos, mediante contratos, actas de conformidad o
certificados de servicio emitidos por el cliente.

- Disponer de equipos de medicion y ensayo calibrados y certificados, conforme a normas
ASTM, ASME u ofras aplicables. Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores

19.2 Perfil del personal
Personal profesional

- Un (01) Ingeniero mecanico, ingeniero mecanico-eléctrico o ingeniero metalrgico,
colegiado y habilitado por el CIP.

- Deseable contar con certificacion bajo la norma ASNT SNT-TC-1A 0 ISO 9712 para los
métodos de ensayo aplicables.

- Experiencia minima de un (01) afio en Ia ejecucién de ensayos no destructivos en
tanques o recipientes a presion, acreditada mediante certificados, constancias o
similares.




