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Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar una atencion
eficiente, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad, esto corresponde a la
entrega del equipo en el almacén de SEAL.

Infraestructura, equipo / herramientas.

El contratista debera proporcionar a su personal de los equipos, instrumentos y.
herramientas necesarias para el cumplimiento del servicio.
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Descripcién ylo alcance de especificaciones técnicas ylo térmir
referencia:

de

El presente requerimiento consiste en la adquisicion de una electrobomba como
REPUESTO para el trasegado Diesel para grupos de generacion, especificamente.
para la central térmica Atico.

La direccion de la instalacion mencionada es:
- CT Atico: Bolognesi s/n Atico, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa.
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7.1 Caracteristicas minimas requeridas.
A continuacion, se detallan las actividades y/o caracteristicas minimas para cumplir
con el objeto de la contratacion, las cuales son referenciales, pero no limitativas,
pudiendo el postor mejorarias.

Requisitos generales:

CARACTERISTICAS DE LA ELECTROBOMBA PARA TRASEGADO DIESEL:

El postor debera completar obligatoriamente la columna *VALOR GARANTIZADO"
y la columna "FOLIO(SY', indicando el nimero de folio en el cual se encuentra el

valor garantizado.
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Nota img

El postor debera adjuntar hojatécnicalcatalogo/manual u otro debidamente foliado
y opcionalmente resaltando los valores requeridos, que permita verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los medidores de flujo de
combustible; se reitera que el postor debera completar obligatoriamente la
columna "VALOR GARANTIZADO" y la columna *FOLIO(SY' indicando el nimero
de folio en el cual se encuentra el valor garantizado
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Planos, Diagramas y Manuales

El Contratista debera suministrar un (01) ejemplar de los manuales de operacion,
diagramas de instalacién y montaje del equipamiento adquirido.

Garantia Comercial

La garantia comercial sera de un (01) afio como minimo, contados a partir de la
conformidad de la adquisicion.
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7.4

La garantia debera incluir la reposicion de los bienes por fallas de fabricacion o
atribuibles al contratista en un plazo que fijara SEAL y contados a partir de la
comunicacién efectuada.

Normas Técnicas Obligatorias:

No Corresponde.
Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
No Corresponde.
Cantidad del Requerimiento
UNIDAD DE
N NOMBRE DEL ITEM MEoloa~ | CANTIDAD
01 | Electrobomba UN ]
Codigo del material
UNIDAD
N NOMBRE DEL ITEM DE L
MEDIDA|
07 | Electrobomba. UN 705020

Garantia del Bien

La garantia comercial sera de un (01) afio como minimo, contados a partir de la
conformidad de la adquisicion.

La garantia debera incluir la reposicion de los bienes por fallas de fabricacion o
atribuibles al contratista en un plazo que fijara SEAL y contados a partir de la
comunicacién efectuada.
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Caracteristicas del proveedor
El postor debera cumplir las siguientes caracteristicas:

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
 No tener impedimento para contratar con el Estado.

Persona Natural

Experiencia, Contar

experiencia realizando suministro de bomba(s) de
combustible y/o suministro de equipos industriales en empresas de generacion,
transmision, distri ‘mineras u otras, sera acreditado con copia simple de
constancias, certificados, contratos u Grdenes de servicios, resoluciones,
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con Voucher de Deposito correspondiente, reporte de estado
de cuenta indicando el nimero de operacion correspondiente, o cancelacion en
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el documento por el cliente o cualquier documento que acredite la experiencia
presentada.

Persona Juridica

Experiencia,

Contar con experiencia realizando suministro de bomba(s) de combustible ylo
suministro de equipos industriales en empresas de generacion, transmision,
distribucion, mineras u otras.

© en similares como:

« Experiencia en suministro y/o instalacion de sistemas de medicion de fluidos.
industriales (agua, aceite, quimicos, etc.)

« Implementacién de sistemas de monitoreo y control de consumo de
combustible en plantas o flotas vehiculares.

« Instalacién de instrumentos de medicion como manémetros o sensores de.
presion y temperatura.

« Suministro e instalacion de tanques de almacenamiento de combustible con
sistemas de medicion de niveles y flujo.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de medicin de fiujo de.
combustible u otros liquidos.

Se acreditara con copia simple de contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de.
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de
operacién correspondiente, o cancelacién en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfles definidos en el requerimiento del
4rea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.




